治理的基础性工作

      首先要掌握供电网络运行状态，对电能质量开展实时监测，以掌握其动态；第二是分析诊断 其变化，即在详细分析电能质量数据的基础上，利用仿真软件对电网结构的固有谐振特性进行计算与分析，排除虚假的谐波干扰；第三是开展系统的合理设计和改造，变电站的设计和投运以及新的电力用户投运之前都要进行谐波源负荷及电能质量要求等方面的 技术咨询，线路网络改造和建设也要结合运行负荷的特点和措施，以降低线损，降低设备损 失事故，最后才是开展滤波装置或无功补偿装置的研制、调试和现场测试，以了解治理后的效果，并总结经验。
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