系统化综合补偿技术

      
近段时间提出的系统化综合补偿技术是解决电能质量问题的“治本”途径。对于稳态时的电 压质量问题有许多成熟的措施加以解决；但对于动态电能质量问题，依靠传统的无功补偿和 常规的滤波装置则不能有效地解决，因为诸如电压骤降（sags）、浪涌（surge）、电压脉冲（impulse）与瞬时供电中断（outage）这类电能质量问题持续的时间很短、变化很快，并且有的 电能质量问题还伴随着部分甚至全部的有功损失等情形。
      作为FACS（基于电力电子技术的灵活交流输电系统）技术与配电系统应用的延伸-DFACS技术（又称Custom power技术）已成为改善电能质量的有力工具，该技术的核心器件IGC，它比GO具有更快的开关频率，并且关断容量已达到一定规模，因此DFACS装置具有更快的 响应特性。目前DFACS装置主要有：动态电压恢复器（DVR）、配电系统用 静止无功补偿器（D-SACOM）、固态切换开关（SSS）等。
      SACOM在SVC装置基础上，克服了由于呈恒阻抗特性，使得在电压低时，无法提供所需的无功支持，应付突发事件的能力较弱；而且占地面积大，过多的SVC易引发系统振荡的弊端，SACOM的无功电流输出可在很大电压变化范围内恒定，在电压低时仍能提供较强的无功支撑，并且可从感性到容性全范围内连续调节，使得其无功输出相当于同容量SVC的1.4～2倍；因SACOM的灵活调压，还可以大大减少变压器分接头的切换次数，从而减少分接头故障次数，另外，SACOM还可以抑制电压闪变，提高系统暂态稳定水平，结合我国的国情和已有的技术，发展SACOM应是解决我国电压稳定问题的有效手段，并且也是DFACS技术发展的主要方向。
       DVR则是目前保证对敏感负荷供电质量非常有效的串联补偿装置，因为它通过自身的储能单元，能在ms级内将电压跌落补偿至正常值，因此是抑制动态电压干扰的有效补偿装置，它主要由储能单元、DC/AC逆变器模块、连接变压器等部分组成，储能容量可根据用户电压跌落统计数据确定，逆变器的模块一般采用由IGB构成三相全桥结构，采用PWM调制方式，这种结构控制灵活，便于分相补偿。因而DVR与消除电压跌落，提高大型综合性敏感工业负荷的 供电质量方面有显著的效果。
       SSS一般与D-SACOM配合使用，用于保障由多回独立馈线对重要负荷的供电质量，当馈线发生故障或电压跌落时，利用SSS的快速切换特性（切换速度不到半个周期）将重要负荷切换到由另一条馈线供电，切换期间D-SACOM可向重要负荷提供1～2个周期的电能支撑。 

